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Gliwice, dnia 15.03.2022 r.

Zabrzanski Kompleks Rekreacji
Al Korfantego 18
41-800 Zabrze

DECYZJA

ZBIORCZA ROCZNA OCENA WODY NA PLYWALNI ZA 2021 r.
Kryta Plywalnia AQUARIUS, P1. Karkowski 10, Zabrze

Na podstawie:

e art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego

(Dz. U. 22021 r., poz. 735 ze zm.),

e art. 1 pktS5, art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195),

e § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,

jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2015 1., poz. 2016 ze zm.)

po przeanalizowaniu:

— parametréw jakosci wody na ptywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych

mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia,

— wynikéw badah wody na plywalni wykonanych przez zarzadzajgcego plywalnia,

zgodnie z zatwierdzonym przez Panstwowego Powiatowego Inspektora w Gliwicach

harmonogramem kontroli wewngtrzne;j,

— zakresu i czestotliwosci wykonywania badafn wody przez zarzadzajacego pltywalnig

oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,

— wynikéw badan wody na ptywalni wykonywanych przez Pafstwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Gliwicach przed wydaniem oceny,

— podejmowanych dziatan naprawczych,
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uwzgledniajac przeprowadzong w dniu 21.10.2021 r. kontrol¢ kompleksowa w zakresie oceny
stanu sanitarno-higienicznego i technicznego obiektu oraz realizowanie wymagan
ww. rozporzadzenia

stwierdzam
ze eksploatacja ptywalni Aquarius przy Pl. Krakowski 10 w Zabrzu w 2021 r. byla
prowadzona przez zarzadzajacego w sposb zapewniajacy bezpieczenstwo zdrowotne oséb

korzystajacych z obiektu, jednakze stwierdzano uchybienia w trakcie jej prowadzenia.
Uzasadnienie

W hali basenowej znajduje sie 1 niecka basenowa. Woda uzdatniania jest w oparciu
o 1 system cyrkulacji.

Plywalnia jest zasilana woda doprowadzana z wodociagu ,,Zabrze” (GPW Czaniec),
ktory jest objety nadzorem przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gliwicach. Jako$¢ wody w ww. wodociagu jest zgodna z wymogami rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zarzadzajacy Kryta Plywalnia AQUARIUS w Zabrzu realizowal badania jakosci
wody, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem kontroli wewnetrznej jakosci wody
oraz kazdorazowo w przypadku wystapienia sytuacji mogacej mie¢ wplyw na pogorszenie
jakos$ci wody na ptywalni.

Analizy byly wykonywane w laboratorium posiadajacym akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji (AB 418) na wykonywanie badan odpowiadajacych metodykom
referencyjnym analiz wody na ptywalni okre$lonych w zataczniku nr 4 do rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢
woda na plywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 ze zm.), asprawozdania z badan
przekazywano terminowo.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zalaczniku nr 3 do ww. rozporzadzenia
zakres badan obejmowal parametry: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogdlna
liczba mikroorganizméw w 36°C po 48h, Legionella sp., potencjat redox, pH, chlor wolny,
chlor zwigzany, metnos$¢, chloroform, ) THM, azotany, utlenialnos¢.

W terminie 01.01. - 11.02.2021 r. oraz 20.03. - 03.05.2021 r. obiekt byt zamkniety dla
klientéw, w wyniku obostrzen zwigzanych z wprowadzeniem stanu epidemii SARS-CoV-2
w Polsce. Od 04.05.2021 r. zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, obiekt dzialal

w ograniczonym zakresie. Ponadto z powodu przekroczen parametréw fizykochemicznych
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(THM i chloroform) oraz prowadzonymi wzmozonymi dziataniami naprawczymi, plywalnia
nie funkcjonowata w okresie od 21.05. - 06.07.2021 r.
W 2021 r. z Ptywalni Aquarius pobrano ogétem 93 prébki wody.

Analiza laboratoryjna prébek wody pobranych w 2021 r. wykazala utrzymujace si¢
przekroczenia chloroformu powyzej zalecanej wartosci 0,03 mg/l. Wartos¢ ww. parametru
w niecce basenowej wynosita od 0,028 mg/l do 0,31 mg/l (przekroczenia w 25 prébkach),
a w systemie cyrkulacji od 0,026 mg/l do 0,26 mg/l (przekroczenia w 21 probkach).
THM powyzej wartosci parametrycznej 0,10 mg/l stwierdzono w 8 probkach pobranych
zniecki basenowej (0,14 mg/l - 0,27 mg/l) oraz w 11 probkach z systemu cyrkulacji
(0,15 mg/l - 0,27 mg/l). Zarzadca w celu redukcji stezen ubocznych produktow dezynfekeji
wielokrotnie przeprowadzal dziatania korygujace polegajace m. in. na: dopuszezeniu ZNnacznej
ilogci $wiezej wody, po uprzednim odpompowaniu zuzytej, zwigkszonej czestotliwoscl
ptukania- filtra, stosowaniu wegla aktywnego, zmianie ustawien urzgdzen dozujacych
podchloryn sodu, dozowaniu dwutlenku chloru, a takze regularnie zlecat badania kontrolne.
Z uwagi na brak efektéw powyzszych dzialan oraz utrzymujace sig przekroczenia, pomimo
wylaczenia basenu z uzytkowania przez diuzszy okres, po konsultacji ze specjalistami
przystapiono do dzialan zmierzajacych do usunigcia potencjalnego biofilmu z instalacji
basenowej. Przeprowadzono szokowe chlorowanie niecki basenowej oraz filtra w obiegu
zamknietym. Kilkukrotnie napelniano odlaczony filtr woda o wysokim stezeniu chloru
wolnego lub tlenu aktywnego, po czym ja spuszczano. Nastepnie gruntownie wyczyszczono
filtr i podlaczono go w tryb pracy w cyrkulacji z niecka basenowa. Przeprowadzone dziatania
interwencyjne spowodowaly znaczny spadek stezenia chloroformu w badanych prébkach
(niecka: 10,03 mg/l - 0,08 mg/l, cyrkulacja: 0,026 mg/l - 0,09 mg/1). Zaobserwowano
zdecydowang poprawe jakosci wody w II pétroczu 2021 r.

Z uwagi na to, iz system filtracyjny obiektu nie jest w stanie zapewnic jako$ci wody
zgodnej z obowigzujacymi wymaganiami zarzadca obiektu stara sig uzyska¢ $rodki finansowe
na modernizacje instalacji.

Obserwowano réwniez obnizona warto$¢ parametru redox w niecce basenowe]
(4 probki), ktory jest pomocny W ocenie funkcjonowania systemu uzdatniania wody
basenowej, nie ma jednak wplywu na bezpieczenstwo oséb kapiacych sig.

Badanie prébek wody cieplej pobranej z natryskéw plywalni przez upowaznionych
przedstawicieli PPIS w Gliwicach przed wydaniem zbiorczej oceny rocznej, wykazalo
obecno$é bakterii Legionella sp. w ilosci $wiadczacej o wysokim skazeniu instalacji (3300;

2900 jtk/100 ml, przy wartosci parametrycznej < 100 jtk/100 ml). W zwigzku z powyzszym,
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wydano decyzje nr NS/HK-432-D-36/21 z dnia 01.03.2021 r. nakazujaca w trybie
natychmiastowym wylgczy¢é z eksploatacji urzadzenia wytwarzajace aerozol w instalacji
cieplej wody uzytkowej, podjaé dziatania naprawcze majace na celu redukcje liczby bakterii
Legionella sp. oraz poinformowa¢ PPIS w Gliwicach o planowanym terminie zakonczenia
czyszczenia 1 dezynfekcji instalacji cieplej wody uzytkowej. Zarzadca poinformowal,
iz bezzwlocznie wylgczyt z eksploatacji urzgdzenia wytwarzajace aerozol wodnopowietrzny
oraz zlecil przeprowadzenie dezynfekcji chemicznej instalacji przez firme zewngtrzna.
Badania kontrolne nie wykazaly nieprawidtowosci. W zwigzku z powyzszym zakonczono
prowadzone postgpowanie administracyjne.

Badanie wody przeprowadzono po 3 miesigcach od stwierdzonego skazenia rdwniez
wykazato kolonizacje instalacji bakteriami Legionella sp. (skazenie $rednie 550;
560 jtk/100 ml). Zarzadca obiektu po otrzymaniu ww. informacji zlecil dezynfekcje
chemiczng. Podczas kontroli wykonanej po uptywie 4 tygodni od wystapienia przekroczefi
(zgodnie z postepowaniem ujetym w zataczniku 3B do ww. rozporzadzenia) stwierdzono
doprowadzenie jakosci wody do obowigzujacych wymagan. W zwigzku zpowyzszym
wydana zostata decyzja nr NS/HK-432-D-141/21 z dnia 10.09.2021 r. umarzajaca wszczete
postepowanie administracyjne. Skazenie $rednie wykazala réwniez kontrola wewnetrzna
przeprowadzona w grudniu. Po przeprowadzeniu dezynfekcji zlecone zostang badania
kontrolne.

Zgodnie z § 7 przywolanego rozporzadzenia zarzadzajacy plywalniag w komunikacie
zamieszczonym na tablicy umieszczonej w widocznym miejscu w obiekcie, informuje
o ostatniej ocenie jakosci wody na plywalni dokonanej przez wlasciwego inspektora
sanitarnego, spelnieniu przez wode na ptywalni wymagan okreslonych w ww. rozporzadzeniu
lub o aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartosci, podjetych dziataniach
naprawczych oraz planowanym terminie doprowadzenia jakosci wody na pltywalni
do odpowiednich wymagan. Wyniki badan wody publikowane sg na stronie internetowe]
ptywalni.

Powyzsze uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Slaskiego Panstwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego za po$rednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach,
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Jednoczesnie informuje si¢ o prawie zrzeczenia si¢ do wniesienia odwolania. O$wiadczenie musi mie¢ forme
pisemna, zosta¢ zlozone bezposrednio przed organem, badz przestane poczta lub $rodkami komunikacji
elektronicznej na ogdlnych zasadach.

Zlozenie o$wiadczenia powoduje ostatecznos¢ i prawomocno$é niniejszej decyzji.

Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o NaNomm@B. ie.prawa do whniesienia odwotania.

I

mgrinZtjust

Otrzymuje:
1. Zabrzanski Kompleks Rekreacji

Al. Korfantego 18, 41-800 Zabrze
Do wiadomosci:
2. Kryta Plywalnia AQUARIUS
P1. Krakowski 10, 41-800 Zabrze

3. NS/HK -a/a
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PODP
M DECYZJA
ZBIORCZA ROCZNA OCENA WODY NA PLYWALNI za 2021 r.
Kryta Plywalnia AQUARIUS KOPERNIK Al Korfantego 18, Zabrze
Na podstawie:

e art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(D2. U. 22021 r, poz. 735 ze zm.),

e art. 1 pkt 5, art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195),

e § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,

jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 ze zm.)

po przeanalizowaniu:

— parametréw jakosci wody na ptywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych
mowa w § 3 ust. | ww. rozporzadzenia,

— wynikéw badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego plywalnia,
zgodnie z zatwierdzonym przez Paristwowego Powiatowego Inspektora w Gliwicach
harmonogramem kontroli wewnetrznej,

— zakresu i czestotliwosci wykonywania badaf wody przez zarzadzajacego ptywalnig
oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,

— wynikéw badafi wody na ptywalni wykonywanych przez Pafistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach przed wydaniem oceny,

— podejmowanych dziatan naprawczych,
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uwzgledniajgc przeprowadzong w dniu 21.10.2021 r. kontrole kompleksowa w zakresie oceny
stanu sanitarno-higienicznego i technicznego obiektu oraz realizowanie wymagan
ww. rozporzadzenia

stwierdzam

ze eksploatacja ptywalni Aquarius Kopernik przy Al. Korfantego 18 w Zabrzu w 2021 r. byla
prowadzona przez zarzadzajacego w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo zdrowotne oséb

korzystajacych z obiektu.

Uzasadnienie

W hali basenowej znajdujg si¢: 1 niecka basenowa oraz 4 niecki wyposazone
w urzgdzenia wytwarzajace aerozol wodno-powietrzny. Woda uzdatniania jest w oparciu
o0 3 systemy cyrkulacji.

Plywalnia jest zasilana woda doprowadzang z wodociggu ,Zabrze” (Stacja
Uzdatniania Wody Mikulczyce), ktéry jest objety nadzorem przez Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach. Jako$¢ wody w ww. wodociggu jest
zgodna z wymogami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zarzadzajacy Kryta Ptywalnig AQUARIUS KOPERNIK w Zabrzu realizowat badania
jakosci wody, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem kontroli wewnetrznej oraz
kazdorazowo w przypadku wystgpienia sytuacji mogacej mie¢ wplyw na pogorszenie jakosci
wody na ptywalni.

Analizy byly wykonywane w laboratorium posiadajacym akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji (AB 418) na wykonywanie badan odpowiadajacych metodykom
referencyjnym analiz wody na ptywalni okreslonych w zalaczniku nr 4 do rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé
woda na plywalniach (Dz. U. z 2015 r.,, poz. 2016 ze zm.), asprawozdania z badan
przekazywano terminowo.

Zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w zatgczniku nr 3 do ww. rozporzadzenia
zakres badan obejmowal parametry: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogblna
liczba mikroorganizméw w 36°C po 48h, Legionella sp., potencjat redox, pH, chlor wolny,
chlor zwigzany, metnosé, chloroform, > THM, azotany, utlenialno$é.

W okresie 01.01. - 11.02.2021 r. oraz 20.03. - 03.05.2021 r. obiekt byl zamknigty dla
klientéw, w wyniku obostrzen zwigzanych z wprowadzeniem stanu epidemii SARS-CoV-2

wPolsce. Od 04.05.2021 r. plywalnia dziatata w ograniczonym zakresie zgodnie
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z obowigzujacymi przepisami. Przed udostgpnieniem niecek, odpowiednia jakos¢ wody
zostala potwierdzona wynikami badafi. Od 25.07.2021 r. do 06.08.2021 r. trwala przerwa
technologiczna podczas ktérej wymieniono wode w niecce sportowej oraz przeprowadzono
prace konserwacyjne.

W 2021 r. z Krytej Ptywalni Aquarius Kopernik pobrano ogétem 183 probki wody.

W 9 prébkach wody stwierdzono podwyzszona warto$é chloroformu. Przekroczenia

w nieckach basenowych wynosity od 0,048 mg/l do 0,09 mg/l (5 probek), a w systemach
cyrkulacji od 0,058 mg/l do 0,11 mg/l (4 prébki), przy wartosci dopuszczalnej 0,03 mg/l.
Zarzadca, w celu redukcji wartosci chloroformu, kazdorazowo przeprowadzat dziatania
korygujace polegajgce m. in. na: zmianie ustawiefi urzadzen dozujacych podchloryn sodu,
dozowaniu dwutlenku chloru, dopuszczeniu znacznej ilosci $wiezej wody, a takze
przedstawial wyniki badan potwierdzajace ich skutecznos¢.
Stosowanie zwiazkéw do dezynfekcji wody na bazie chloru wigze si¢ z powstawaniem
ubocznych produktéw dezynfekeji. Chlor, ktéry zapewnia diugotrwale bezpieczenstwo
mikrobiologiczne wody basenowej wchodzi réwniez w reakcje ze zwigzkami organicznymi
najczesciej pochodzenia antropogenicznego (pot, mocz, naskorek, wlosy) tworzac
chloroaminy oraz trichlorometanany (THM), w tym chloroform. Sg to sktadowe
tzw. chloru zwiazanego. Narazenie na dzialanie chloroformu nastepuje droga pokarmows,
poprzez wdychanie powietrza i kontakt przez skore np. w trakcie kapieli.

Ponadto analizy laboratoryjne wykazaly zbyt niska warto$¢ parametru redox
(32 probki), podwyzszone stezenie chloru zwiazanego (6 probek) oraz podwyzszone pH
(3 probki). Sg to parametry techniczne, ktérych wartos¢ zalezy w duzej mierze od obciazenia
plywalni i zmienia sie wielokrotnie w ciggu doby. Nie miato to wptywu na bezpieczefistwo
0sob kapigcych sig.

Zgodnie z § 7 przywolanego rozporzadzenia zarzadzajacy ptywalnig w komunikacie
zamieszczonym na tablicy umieszczonej w widocznym miejscu w obiekcie, informuje
o ostatniej ocenie jakosci wody na plywalni dokonanej przez wiasciwego inspektora
sanitarnego, spelnieniu przez wode na ptywalni wymagan okre§lonych w ww. rozporzadzeniu
lub o aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartosci, podjetych dzialaniach
naprawczych oraz planowanym terminie doprowadzenia jakosci wody na ptywalni
do odpowiednich wymagan. Wyniki badan wody publikowane s3 na stronie internetowe;j
ptywalni.

Powyzsze uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Slaskiego Pafistwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego za posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Jednoczesénie informuje si¢ o prawie zrzeczenia si¢ do wniesienia odwotania. O$wiadczenie musi mie¢ forme
pisemna, zosta¢ zlozone bezposrednio przed organem, badZz przestane poczta lub s$rodkami komunikacji
elektronicznej na ogdlnych zasadach.

Ztozenie o$wiadczenia powoduje ostateczno$¢ i prawomocno$é niniejszej decyzji.

Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.
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Otrzymuje:
1. Zabrzanski Kompleks Rekreacji
Al Korfantego 18, 41-800 Zabrze
Do wiadomoéci:
2. Kryta Ptywalnia AQUARIUS KOPERNIK
Al Korfantego 18, 41-800 Zabrze
Kopia:
3. NS/HK - a/a
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